
Smart thermostat terneo xb  призначений для керуван-
ня системами теплої підлоги на основі нагрівального 
кабелю, плівки або водяних труб через мобільний до-
даток terneo або акаунт на my.terneo.ua.

Скануйте, щоб завантажити додаток

Керування водяною теплою підлогою здійснюється 
за допомогою електротермічного сервоприводу з ро-
бочою напругою 230 В. Сервопривод може бути нор-
мально закритим або нормально відкритим. При під-
ключенні нормально відкритого сервоприводу до 
terneo x активуйте в додаткових налаштуваннях b
«хмари» функцію Нормально замкнутий контакт (NC).

Керування обігрівом на основі електричних кон- 
векторів, інфрачервоних панелей та інших електрич-
них нагрівачів здійснюється за допомогою розміщення  
датчика температури в повітрі.

Ном нальн й струм навантаженняі и
(для категор  АС-1)ії

Максимальна потужність 
навантаження  ії(для категор  АС-1)

Напруга живлення

Маса в повній комплектації

Типи підтриму-
ваних датчиків

аналогові

цифрові

Кількість комутацій
під навантаженням, не менше

Кількість комутацій
без навантаження, не менше

Температурний гістерезис
за підлогою

Стандарт безпровідної мережі

Мінімальна рекомендована
швидкість інтернет-з'єднання

Робочий частотний діапазон

Мінімальний інтернет-трафік 

Діапазон вимірюваних температур

Вихідна потужність Wi-Fi  

Габаритні розміри (ш х в х г)

Переріз проводів для підключення

Максимальна довжина 
нарощування датчика температури  

Доступні мови у додатку «terneo» 

2400-2483,5 МГц

20–30 МБ/м сі

–28... 5 °С+7  

+20 dBm 

53 8 66   х 5 х  мм

не б е  ммі ьшл 16 2 

20 м

ru, ua, en, rom, cs, pl, de

128 кб т/сі

802.11 b/g/n

0,5...10 ° крок 1 °СС,  0,

10 в0 000 циклі

1 000 000 циклів

Маса в повній комплектації

Довжина з'єднув. кабелю датчика 4 м

NTC 4.7, 6.8, 10, 12, 15, 
 °C 33, 47 кОм при 25

D18

NTC терморезистор
10 кОм при 25 °С ( )R10

0,3  кг ±10 %

230 В ±10 %

32 А  (max 40 A
 10 )протягом хвилин

7 000 ВА

5 ..4  °С. 5

Аналоговий датчик (R10) підключається до клем 1 і 2. 
Кольори проводів при підключенні значення не мають.

Цифров й датчик (D18) п дключа т ся син м проводоми і є ь і  
до и і и до и Якщо клем  2, а б л м —  клем  1.  терморегуля-
тор перейде  Режим  авар йно  р бот   таймер  е до у і ї о и за ом
(ст р. 12), то пробуйте п дключит  син й провод  о с і и і до
клем  1, а б л й —  клем  2. и і и до и Якщо після обох спроб 
терморегулятор не визначив датчик, зверніться в сер-
вісний центр. 

Напруга живлення (230 В ±10 %, 50 Гц) подається 
до клем 3 і 4, фаза (L) визначається індикатором і під-
ключається до клеми 4, а нуль (N) — до клеми 3.

З'єднувальні проводи навантаження підключаються 
до клеми 5 і до нульового клемника (в комплект не 
входить).
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Терморегулятор призначений для встановлення в при-
міщені. Мінімізуйте ризик потрапляння вологи та рідини 
в місці установлення. При встановленні у ванній кімнаті, 
туалеті, кухні, басейні розміщуйте терморегулятор 
в місці, недоступному для випадкового потрапляння 
бризок. Температура довкілля під час монтажу повинна 
бути в межах –5...+45 °С. Терморегулятор встанов-
люється на висоті в межах 0,4…1,7 м від рівня підлоги.

Для захисту від короткого замикання перед терморегу-
лятором в розрив фазного проводу встановіть авто-
матичний вимикач (АВ) номіналом до 32 А (схема 1).

Для захисту людини від ураження електричним стру-
мом витоку встановіть ПЗВ (пристрій захисного вими-
кання). Цей захід обов'язковий при вкладанні теплої 
підлоги у вологих приміщеннях (див схему 1). 

Для монтажу необхідно:
 закріпити терморегулятор на монтажній рейці (DIN);                 

 підвести проводи живлення системи обігрівуі датчика;                                                  
 виконати з'єднання згідно даного паспорта.                          

Клеми терморегулятора розраховані на провід з перері-
зом не більше 16 мм . Бажано використовувати м'який 2

мідний провід, який затягується в силових клемах за 
допомогою  викрутки з шириною жала не більше 6 мм 
з моментом  Н·м та в клемах датчика за допомогою  2,4
викрутки з шириною жала не більше 3 мм з моментом 
0,5 Н·м. Викрутка з жалом шириною більше 6 мм для си-
лових клем (більше 3 мм для клем датчика) може зав-

. Це може спричинити дати механічні пошкодження клем
втрату права на гарантійне обслуговування. Слабка 

затягування може привести до слабкого контакту і пе-
регріву клем і проводів, перетяжка — до пошкодження 
клем і проводів. Використання алюмінію не бажано.                                 

У стяжці підлоги закладайте датчик в монтажній трубці 
(напр., металопластиковій діаметром 16 мм), яка зги-
нається один раз із радіусом не менше 5 см і вводить-
ся в зону обігріву на 50 см. Це потрібно, щоб мати мож- 
ливість замінити датчик у майбутньому. Кінець трубки 
герметизуйте (напр., ізоляційною стрічкою), щоб запо-
бігти потраплянню розчину. Датчик вводьте у трубку 
після затвердіння стяжки бетону. Кінці його проводу 
зачистіть та обтисніть наконечниками з ізоляцією.    

У разі потреби вкоротить або наростіть датчик (не 
більше 20 м). Для нарощування використовуйте окре-
мий кабель перетином . Біля з'єднуваль-0,5...0,75 мм2

ного проводу датчика не повинні знаходитися силові 
проводи, вони можуть створювати перешкоду для си-
гналу.   

Струм, який комутує терморегулятор не повинен пе-
ревищувати 2/3 максимального струму, зазначеного 
в паспорті. У разі перевищення струму нагрівальний 
кабель потрібно підключити через контактор (магніт-
ний пускач), розрахований на даний струм (схема 2). 

Межі регулювання

Схема . Схема підключення терморегулятора1
та автоматичного вимикача і ПЗВ

Гарантія на пристрої  діє  з моменту terneo 36 місяців
продажу за умови дотримання . Гарантійний інструкції
термін для виробів без гарантійного талона рахується 
від дати виробництва. 

Якщо ваш пристрій не працює належним чином, реко-
мендуємо  в першу чергу  ознайомитися з розділом , ,
Можливі неполадки. Якщо  знайти відповідь не 
вдалося, будь ласка, зверніться до Техпідтримк . и
У більшості випадків ці дії вирішують всі питання.

Якщо усунути неполадку самостійно не вдалося, 
надішліть пристрій в Сервісний центр. Ми виконаємо 
гарантійний ремонт протягом 14 робочих днів. 
Якщо у вашому пристрої будуть недоліки, які виникли  
за нашої провини, ми проведемо гарантійну заміну 
товару.

Повний текст гарантійних зобов'язань на 
сайті: https://ds-electronics.com.ua
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БУДЬ ЛАСКА ОЗНАЙОМТЕСЯ ДО КІНЦЯ
З ДАНИМ ДОКУМЕНТОМ перед початком
монтажу та використання терморегулятора.
Це допоможе уникнути можливої небезпеки,
помилок та непорозумінь

У РАЗІ ВІДСУТНОСТІ НАПРУГИ всі налаштування 
терморегулятора та розклад нагріву зберігаються 
в енергонезалежній пам’яті терморегулятора, 
а робота годинника деякий час відбуватиметься 
від внутрішнього джерела живлення.

s  mart thermostat
bx

Технічний паспорт   ,
 інструкція з установлення 

та експлуатації

Техн ч  паспорт  нструкц яі ний і і  та,
гарант йн й талоні и

1 шт.

Терморегулятор 1 шт.

Датчик температури з проводом 1 шт.

Пакувальна коробка 1 шт.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Скануйте, щоб подивитися всі 
переваги Smart thermostat terneo xb
та завантажити буклет з можли-
востями додатку terneo на нашому 
сайті. 

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ

ВСТАНОВІТЬ І ПЕРЕВІРТЕ НАВАНТАЖЕННЯ 
до монтажу і підключення терморегулятора.

У РАЗІ НЕПРАВИЛЬНОГО ПІДКЛЮЧЕННЯ
ЗОВНІШНЬОГО ДАТЧИКА І НАПРУГИ МЕРЕЖІ
можливий вихід з ладу терморегулятора.

ВСТАНОВЛЕННЯ

УМОВИ ЇГАРАНТІ
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Схема 2. Підключення через магнітний пускачь

«Хмара» призначена для віддаленого підключення та 
керування, статистики   зберігання  в мережі Інтернет.

За наявності Інтернету терморегулятор постійно син-
хронізується з «хмарою», виконує її команди, отримує 
останні налаштування та відправляє телеметрію про 
свій стан. Якщо заблокувати віддалене керування 
терморегулятором, х мож« мара» е використовуватися 
лише   (деталі в Таблиці 1). для накопичення статистики
Для коректної роботи статистики та розкладу нагріву    
після підключення до «хмари» вкажіть ваш часовий   
пояс Надалі терморегулятор самостійно буде оновлю-.    

  .вати дату і час через Інтернет  

У разі відсутності Інтернету терморегулятор продов-
жує роботу згідно заданих налаштувань. В цей час 
можна керувати терморегулятором за допомогою 
кнопок терморегулятора або офлайн режиму в додатку 
terneo.  ви Зверніть увагу, що замість стаціонарного 
можете використовувати мобільний інтернет. Для цього 
потрібен  окремий пристрій (наприклад, смартфон), 
який роздаватиме у.Wi-Fi мереж

Після відновлення Інтернет зв'язку всі налаштування 
синхронізуються.

Не рекомендується підключати терморегулятор до 
 мережWi-Fi і, яка використовує технологію Multi WAN.

Якщо ви раніше вже підключали регулятор 
до вашої Wi-Fi мережі і бажаєте використати 
попередні на , встановіть на регуля-стройки

- .торі режим роботи   (див. Табл  1).Wi Fi « ı»Cl

Підключення через додаток для Android

1. Завантажте додаток terneo з Google Play та відкрийте 
його.

2. Зареєструйтеся або увійдіть за допомогою акаунта  
Тelegram,   .Apple ID Googleабо

3. Wi FiВстановіть на терморегуляторі режим роботи  -
« »AP   — режим Точка доступу. При першому вмиканні 
терморегулятор знаходиться в режимі Точка доступу 
близько  хвилин. Якщо протягом цього часу було від-10
сутнє підключення до терморегулятора, відбудеться ав-
томатичне повернення до режиму  Клієнт. « ı»CL

Щоб встановити « »AP :

 натискайте кнопку  до появ  на   и пису« »≡
« »APC ;

 за допомогою або встановіть      «+» «–»
значен  ня .« »AP

При п дключен   терморегулятор  і ні до а
в режим  Точк  доступ  на кран  к ж  5 сі а у е і о ні  
блимає  (con eсtion). « »con n

4.  ,  « » а  У додатку натисніть на далі Пристрій бо«+»
на  далі Додати , далі Пристрій« »≡ ,  « »  « ».

5. терморегулятором Wi-FiОберіть створену  мережу 
(наприклад, ).terneo bx_27001A

6. Wi-Fi. Wi-Fi Введіть ім’я та пароль від свого мережа 

не повинна бути 5G.

Далі За наявності дотримуйтесь підказок в додатку. 
Інтернету терморегулятор буде додано на основний   
екран додатка та зареєстровано у хмарі .« »  

Підключення через додаток для iOS
1. Завантажте додаток terneo з  та відкрийте App Store
його.

2. Зареєструйтеся або увійдіть за допомогою акаунта  
Тelegram,   .Apple ID Googleабо

3. Wi FiВстановіть на терморегуляторі режим роботи  -
« »AP   — режим Точка доступу. При першому вмиканні 
терморегулятор знаходиться в режимі Точка доступу 
близько  хвилин. Якщо протягом цього часу було від-10
сутнє підключення до терморегулятора, відбудеться ав-
томатичне повернення до режиму  Клієнт.« ı»CL

Щоб встановити :« »AP

 натискайте кнопку  до появ  на   и пису« »≡
« »APC ;

 за допомогою  або  встановіть «+» «–»
значення .« »AP

При п дключен   терморегулятор  і ні до а
в режим  Точк  доступ  на кран  к ж  5 сі а у е і о ні ек 
буде в   . ідображатися повідомлення « »con

4. У додатку натисніть на , далі «Пристрій» або       «+» « » ≡ ,
далі «Додати», далі «Пристрій».

5. , н ти іВведіть ім'я та пароль вашої Wi-Fi мережі а сн ть 
« » Wi-Fi 5G.Далі . мережа не повинна бути 

6. Перейдіть в налаштування Wi-Fi на . Підклю- iPhone
читесь до Wi-Fi мережі, яку створив терморегулятор 
(її приблизна назва буде — terneo x_ ). ведіть  27001A Вb
пароль DSEXXXXXX, де XXXXXX — шість останніх 
символів в імені мережі (наприклад: DSE ). 27001A

Далі поверніться о  і  в додат к дотримуйтесь підказок. 
За наявності Інтернету терморегулятор буде додано  
на основний екран додатка та зареєстровано у хмарі . « »  
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Підключення через десктопний додаток 
my. .uaterneo

1. Встановіть на терморегуляторі режим роботи   Wi Fi-
« »AP   — режим Точка доступу. При першому вмиканні 
терморегулятор знаходиться в режимі  близько « »AP
10 хвилин. Якщо протягом цього часу було відсутнє під-
ключення до терморегулятора, відбудеться автоматич-
не повернення до режиму . Щоб встановити « ı» « »Cl AP :

 натискайте кнопку  до появ  на   и пису« »≡
« »APC ;

 за допомогою  або  встановіть «+» «–»
значення .« »AP

При п дключен   терморегуляторі ні до а
в режим  Точк  доступ  на кран  к ж  5 сі а у е і о ні ек 
буде в   . ідображатися повідомлення « »con

2. Перейдіть в налаштування Wi-Fi мережі. Підключи-
тесь до Wi-Fi мережі, яку створив терморегулятор 

(її приблизна назва буде — terneo x_ ).  27001Ab
Якщо для підключення потрібен пароль, введіть 
DSEXXXXXX, де XXXXXX — шість останніх символів 
в імені мережі (наприклад: DSE ).27001A  Операційна 
система Android може запропонувати підтвердити 
підключення до мережі Wi-Fi, яка не має доступу до 
Інтернету. Для продовження підключення натисніть 
«Не відключатися».

3. Запустіть браузер та в адресному рядку введіть 
192.168.0.1

4. На сторінці браузера виберіть вашу Wi-Fi мережу 
та введіть її пароль. Натисніть кнопку «Підключити». 

5. Терморегулятор протягом хвилини здійснить 
підключення до вашої Wi-Fi мережі. Про успішне 
підключення до Wi-Fi мережі буде свідчити постійне 
світіння синього індикатора на терморегуляторі.

6. Після успішного підключення екран терморегулято-
 ра виведе PIN-код  для підключення до «хмари»

(тризначне число без будь-яких додаткових символів).

7. Перейдіть в налашт вання Wi-Fi на вашому у
телефоні та переконайтесь, що ви підключені вже 
до домашньої Wi-Fi мережі.

8. В адресному рядку браузера введіть .     my.terneo.ua

9. Зареєструйтеся або увійдіть за допомогою акаунта 
Тelegram,  або .Apple ID Google  

1 . 0 У де ктопному додатку натисніть нас   «+ » Додати
далі Пристрій , вкажіть ім’я (наприклад, «Спальня»)  « »
та PIN-код  , який відображається* на екрані 
терморегулятора. Натисніть «Далі» і пристрій буде 
додано. 

* У випадку відсутності PIN-коду на екрані 
терморегулятора перейдіть в розділ  «P »in
на терморегуляторі (деталі в Таблиці 1.  
Функціональне меню розділ «PIN-код для 
реєстрації у «хмарі» або локальний IP»). 

Якщо замість у терморегулятор PIN-код
відображає , це свідчить про « P»i
відсутність зв’язку з ою .«хмар »

Якщо екран терморегулятора не відображає «P »in  
або — відсутнє підключення до Wi-Fi мереж .« P»i  і

Монтажна трубка

Муфта

Датчик  труб у ці

Монтажна стрічка

Нагр вальн й пров ді и і 

Герметизац яі  
к нц  трубки і я

h

Рисунок 1. Монтаж терморегулятора і теплої підлоги  

 Wi-Fi керування з мобільного додатку;

 тижневий розклад;

 графіки енергоспоживання в кВт годинах та грошах⋅ ;

 ф   ункції Від'їзд та Попередній прогрів
( амонавчання)с ;

 управління групою терморегуляторів як одним  ;

 надання доступу іншим членам родини;
 геозонування для максимальної економії.

Р і ї дозволяють ,озумн  функці   заощадити до 50 %  
завдяки підтримці комфортної температури теплої 
підлоги тільки тоді, коли це потрібно.
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є зв'язок із «хмарою»

немає зв'язку з Wi-Fi 
чи він вимкнений

р уежим Точка доступ  (АР)

режим Клієнт і є Wi-Fi, але 
немає з'єднання з «хмарою»

 
бли 2р / смає 
 
бли 1р / 3смає 

св титі ь

не св титі ь

ЗАБЕЗПЕЧТЕ МОЖЛИВІСТЬ БЕЗПЕРЕШКОДНОЇ 
ЗАМІНИ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРИ в майбутньому

СМАРТ МОЖЛИВОСТІ 
ВІДДАЛЕННОГО КЕРУВАННЯ 

ПІДКЛЮ  ДО «ХМАРИ»ЧЕННЯ  
ДЛЯ ОГОВІДДАЛЕН  УПРАВЛІННЯ

ПРИ ЗМІНІ ПАРОЛЯ ВАШОЇ WI-FI МЕРЕЖІ 
5виконайте перших  пунктів розділу «П  ідключення

через десктопний додаток my.terneo». 

СТАН СИНЬОГО ІНДИКАТОРА 
і свідчить про режим на терморегулятор

роботи  Wi-Fi хмарою та зв'язок із « »
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Пункт меню

Таблиця 1. ФУНКЦІОНАЛЬНЕ МЕНЮ

 
« »Натисніть ≡ ПриміткиЕкран

Яскравість в режимі
очікування 
(за . 6, замовч
діапазон змін 0...9)

Поправка
температури підлоги 
(за замовч. 0, 
діап. змін ±9,9 °С, крок 0,1 °С)

Потужність підклю- 
ченого навантаження

замовч 2.0(за . , 
. 0, 1...25,0 кВт, діап  змін 0

довжина кроку залеж т  и ь
потужності)від 

Блокування відда-
леного керування
терморегулятором
(за замовчуванням 
«LАn» — блокування змін 
через локальну мережу)

PIN-код або локальний IP 
(розділ доступний при
підключеному регуляторі
до Wi-Fi мереж)

Режим роботи Wi-Fi
(за . ) замовч « » — КлієнтCli

1 раз 

2 рази

5 разів
 і -при п д

ніключен  
до   Wi-Fi

6 зів. ра
 -Без під

 ключення
 до Wi-Fi

5 ів—  раз

7 разів.
 -Без під

 ключення
 до Wi-Fi

6 ів—  раз

3 рази

4 рази

Блокування віддаленого керування терморегуля- 
тором вимкнено.

Увімкнено блокування змін з «хмари».

Режим Точка доступу.

Режим Клієнт.

Wi–Fi вимкнений.

Увімкн  блокування змін через локальну мережу. .

Повне блокування віддаленого керування. Зміна 
параметрів —  з кнопок терморегулятора.тільки 

При яскравості 0 — на екрані тільки точки, які 
свідчать про: ліва — наявність напруги живлен- з

я,  , н посередині — стан навантаження праворуч 
— стан Wi-Fi мережі.

Налаштовується через додатки або з кнопок 
регулятора. У разі необхідності ви можете 
скористатися поправкою у відображенні 
температури підлоги на екрані терморегулятора.

Налаштовується через додатки або з кнопок 
регулятора. Для правильної роботи статистики 
енергоспоживання необхідно ввести потужність 
підключеного навантаження. 

Wi-Fi має бути увімкнений. При підключенні до 
«хмари» terneo виводить PIN-код для реєстрації,  
за відсутності зв'язку з «хмарою» — свою   
локальну IP-адресу.

Переведення в сплячий режим

Утримуйте середню кнопку протягом 4 с 
(на екрані будуть з'являтися одна за одною 
3 рисочки) до появи на екрані .« »oFF  Для 
повного вимкнення необхідно відключити 
автоматичний вимикач. 

Для виходу зі сплячого режиму також утри-
муйте середню кнопку протягом 4 с до поя-
ви на екрані « »on .

Блокування кнопок (захист від дітей 
і в громадських місцях)

Для блокування (розблокування) утримуйте 
6 с кнопки  і  до появи на екрані «+» «–»
« » « .Loc unLocабо рухомого рядка ( »)

Скидання до заводських налаштувань

Для скидання налаштувань (крім налашту-
вань ) утримуйте кнопку  30 с до Wi-Fi «–»
появи на екрані . Після відпускання « »dEF
кнопки терморегулятор перезавантажиться

Перегляд версії прошивки (актуальна 
версія F2.4)

Утримуйте кнопку  протягом 12 с. Після «–»
відпускання кнопки, терморегулятор повер-
неться до штатного режиму. 

Якщо версія прошивки терморегулятора не відповідає 
версії, зазначеній в інструкції, завантажте з нашого 
сайту інструкцію потрібної версії. Адреса сайта 
вказана у розділі контакти інструкції.

Для підвищення енергоефективності терморегулятора 
та оптимізації його роботи, виробник залишає за 
собою право вносити зміни: в прошивку, інтерфейс 
«хмари» та додатки Android,  та десктопний . ( iOS )

Терморегулятор не в  PIN-кодідображає . Синій 
індикатор постійно на регуляторі горить 

Необхідно: перейти в іл  на терморегуляторі розд  «P »in  
(деталі в Таблиці 1. Функціональне меню). Ви побачи-

PIN-код (тризначне число без додаткових символів)те  

Помилка підключення через додатки Android або 
iOS, індикатор и ьгор т  синім кольором

Терморегулятор підключився до хмари , але не « »
приєднався до акаунта.

Необхідно: виконайте пункти 8-10 підключення через 
десктопний додаток terneo.my.

Навантаження не працює за налаштуваннями, 
кожні 5 секунд екран відображає «OC» або «SC»

open circut — обрив ланцюга датчика  

short circut — коротке замикання ланцюга 
датчика  

Терморегулятор перейшов в Режим аварійної роботи 
за таймером.

Можлива причина: неправильне підключення, пошкод-
ження ланцюга датчика або температура вийшла за 
вимірюва межі (див. Технічні дані).льні  

Необхідно: перевірити місце з'єднання датчика тем-
ператури з терморегулятором і його коло, відсутність 
механічних пошкоджень на всій довжині з'єднувально-
го проводу, а також відсутність силових проводів, які 
близько проходять.

Р а і ї роботи за таймером. обот  Режиму авар йно
Даний режим забезпечить роботу теплої підлоги при 
пошкодженнях датчика  : в 30 хвилинному циклічному 
інтервалі  н и вмикає навантаження а встановлений вам  
час, а решту часу навантаження буде вимкнене. Час 
роботи навантаження можна встановити в діапазоні 
1...29 хвилин. Щоб навантаження працювало постійно 
о було ено — беріть , вимкн  .«on» «oFF»

Навантаження вимкнено, екран та індикатор 
не світяться 

Можлива причина: відсутня напруга живлення.

Необхідно: переконатися в наявності напруги живлен-
с ного центруня. Якщо напруга є, зверніться до ервіс .

Терморегулятор не реагує на зміну налаштувань 
у додатку 

Причина: в налаштуваннях терморегулятора 
увімкнено .блокування віддаленого керування

Необхідно: перейти в іл меню терморегуляторарозд  
« » « »blc oFF та змініть його стан на  (деталі в Та-

 , «Блокування віддаленого керуванняблиці 1  розділ  
терморегулятором» .)

При підключенні та під час роботи терморегулятор 
відображає поточну температуру виносного датчика. 
Якщо вона нижча від заданої температури, то по-
дається напруга на навантаження. При цьому 
індикатор починає світитися червоним кольором. 

Для зміни температури нагріву використовуйте  «+»
або . Спочатку екран виведе режим роботи, потім «–»
задану температуру цього режиму. 

Для переміщення по меню використовуйте середню 
кнопку (деталі в абл  1). Для вибору і зміни пункту Т иця
меню використовуйте кнопки  і . Через 5 с після «+» «–»
останнього натискання кнопок відбувається повер-
нення до індикації температури.

Режими р бот регулятора о и   
(за замовч. « » — ручний).hnd
Регулятор має 4 режими роботи.
З кнопок терморегулятора 
можна встановити тільки 
один з двох режимів: 
« » — ручний hnd
або « » — розклад.Sch

Ручний режим. Налаштовується через додатки 
або з кнопок регулятора. Дозволяє ідтримуватип  
одну задану температуру.

Режим розклад. Налаштовується тільки через 
додатки. Якщо в додатку включена функція Попе-
редній прогрів, під час її роботи екран  

відобразить напис .«Prh»

Режим тимчасовий. Автоматично вмикається, 
якщо терморегулятор знаходиться в режимі 
Розклад і ви зміните температуру з кнопок або 
через слайдер у додатку. Змінена температура 
підтримується  до кінця поточного періоду. Вихід 
із тимчасового режиму при: вимкненні живлення, 
вмиканні у ід’їзду.режим В

Режим від’їзд. Всі налаштування тільки через 
додаток. Щоб скасувати режим з кнопок регуля-
тора утримуйте середню кнопку протягом 4 с до      

появи на екрані . Після відпускання кнопки    «oFF»
терморегулятор повернеться в діючий режим 
перед настанням періоду від’їзду. 

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ЗА ДОПОМОГОЮ 
КНОПОК

МОЖЛИВІ НЕПОЛАДКИ, ПРИЧИНИ 
ТА ШЛЯХИ ЇХ УСУНЕННЯ
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Щоб не травму  не пошкодити дістати і терморегуля-
, уважно прочитайте та  для себе ці тор зрозумійте

інструкції.

Підключення  повинн  виконуватис  терморегулятора е я
кваліфікованим електриком.

Не підключайте замість датчика мереж у напругу ев
2 0 В (приводить до виходу з ладу терморегулятора).3

Перед початком монтажу (демонтажу) і підключенням 
(відключенням) відключіть напругу терморегулятора 
живлення, а також дійте відповідно до «Правил 
улаштування електроустановок».

Не занурюйте датчик із сполучним м в рідкі проводо
середовища.

Не вмика   у мережу в розібраному йте терморегулятор
вигляді.

Не допуска  потрапляння рідини або вологи йте
 терморегуляторна .

Не піддавайте  дії екстремальних температур пристрій
(вище 40 °С або нижче –5 °С) і підвищен  вологості.ої

Не чист  з використанням хімікатів, іть терморегулятор
як бензол і розчинники.

Не зберігайте і не використовуйте у місцях.запилених 

Не намагайтес  самостійно розбирати та ремонтувати я
терморегулятор.

Не перевищуйте і значення струму і граничн
потужності.

Для захисту від перенапруг, х розрядами спричинени
блискавок, використовуйте грозозахисні розрядники.

Оберігайте дітей від ігор з працюючим , це пристрій
небезпечно.

Навантаження вимкнено, на екрані блима « »є oht

Температура всередині корпусу переви-
  °С  спрацював захист від внут-щіла 85 та

рішнього перегріву. На кран  1 раз / с  е і ек
висвічується .« »oht

Причина: внутрішній перегрів терморегулятора, до яко-
го можуть призвести: поганий контакт в клемах термо-
регулятора, висока температура , перевищендовкілля -

комутованого ня потужності навантаження або непра-
вильно вибрано перетин проводів для підключення.  

Необхідно: перевірити затяжку силових проводів 
-в клемах терморегулятора, переконатися, що потуж

ність комутованого навантаження не перевищує 
допустиму  і що перетин проводів для підключення 
вибран правильно.

Особливості роботи захисту від внутрішнього 
перегріву: к аоли температур  всередині корпусу опус-
титься  °С, .нижче 75 терморегулятор відновить роботу  
Якщо  спрацював більшезахист   5 раз протягом 24 го-
д , терморегулятор  за-ин  відключить навантаження та
блокується, поки температура всередині корпусу 
не  °Сстане нижче 75  і не буде натиснута одна 
з кнопок або через 30 хв без натискання кнопок Під  . 
час перегріву натискання на будь-яку кнопку иведе  в  
на кран температуру датчика термоза е поточну хисту.

К екундожні 5 с  екран відображає « » Ert

Причина: обрив або коротке замикання 
датчика внутрішнього перегріву. Контроль 
за внутрішнім перегрівом не . здійснюється

Необхідно: відправити терморегулятор у сервісний 
центр.  контроль за перегрівом здійснюватися Інакше
не буде.

При натисканні на кнопки відображається « » Lbt

Причина: розряд або пошкодження внут-
рішнього джерела живлення  .

Необхідно: зачекати приблизно 1-2 години для заряду 
джерела живлення або звернутися в сервіс. Інакше 
під час відсутності живлення в мережі робота годинни-
ка не підтримуватиметься.

У підключеного регулятора світлодіод перестав 
горіти синім кольором, стан регулятора у додатку 
— не в мережі

П  ричина:

 відсутність Інтернета або проблеми на стороні про-
вайдера;

 зміна роутера, його налашт вань або його пошкод-у
ження;

Необхідно: 

 переконайтесь в наявності Wi-Fi мережі та доступу 
до Інтернету; 

 у разі змін налаштувань роутера перепідключить тер-
морегулятор за допомогою десктопного додатоку 
terneo;

 до момента усунення проблеми ви можете змінити 
температуру з кнопок терморегулятора або за допо-
могою офлайн режиму в додатку Android.

Попередній прогрів не працює або працює 
некоректно

Причина: 

 у додатку вим нена функція Попереднього прогріву;к

 в приміщенні часто спостерігаються різкі зміни темпе-
заратури або ж потужності теплої підлоги мало для до-

3 ;сягнення заданої температури менш ніж за  год

 здійснено перехід між режимами нагрів / охолодження , 
а часу для самонавчання було недостатньо;

 була змінена поправка температури підлоги, а часу 
для самонавчання було недостатньо.

Необхідно: переконатися, що нев приміщенні  спостері-
ті гаються час різкі зміни температури або ж потужності 

теплої підлоги  для досягнення заданої тем-достатньо
ператури менш ніж за  год П  3 . ереконайтесь, що фукція
Попереднього прогріву задіяна у додатку, терморегуля-

Ртор знаходиться у режимі озклад та пройшло достат-
 самонавчання.ньо часу для його  

Нагрів не відключається, задана температура 
нагріву залишається не досягнутою

Можлива причина: 

 недостатня потужність гріючого кабелю; 
 відсутність або недостатня теплоізоляція;

 некоректний монтаж гріючого кабелю або датчика тем-
ператури;

 потужн сті мережі недостатньо для роботи теплої о
підлоги в заданому режимі.

Необхідно: переконатися в правильності монтажу теп-
еретинлої підлоги (п  кабелю обран правильно, виконан 

достатній рівень теплоізоляції приміщення, монтаж 
гріючого кабелю та датчика температури виконані від-
повідно вимогам) та що потужність вашої мережі жив-

.  звер-лення достатня для роботи теплої підлоги  Інакше
ніться до ервіс .с ного центру

Не вірний пароль при п дключенн  до іі і Wi-Fi мереж , 
яку ив  створ терморегулятор

Необхідно: ввести пароль с урахуванням регистру 
символів, мови та кількості знаків  Паролем для вводу .
буде DSEXXXXXX, де XXXXXX — шість останніх сим-
волів в імені Wi-Fi мереж , створ терморегулятор  і яку ив 
і до якої ви власне підключаєтесь (наприклад: 
DSE ).27001A

Не  і не викидайте  разомспалюйте терморегулятор
з побутовими відходами.

Після закінчення строку служби товар підлягає утил за-і
ції в порядку передбаченому чинним законодавством.

Транспортування товару здійснюється в упаковці, що 
забезпечує збереження виробу.

Терморегулятор перевозиться будь-яким видом транс-
портних засобів (авто- авіатран портом залізничним та с ,  
та морським).

Дата виготовлення вказана на зворотному боці 
пристрою. Термін придатності необмежений. 

Пристрій не містить шкідливих речовин. 

У випадку виникнення питань по даному пристрою, 
звертайтеся до Сервісного центру за телефоном, зазна-
ченим в гарантійному талоні.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

F2 _24 20728

ВИРОБНИК: ТОВ ДС Електронікс« »  
04136, Україна, м. Київ, вул. Північно-Сирецька, буд. 1–3
+38 (0 ) 228-73-46, Серв сн й центр: +38 (050) 450-30-1544 і и
support@dse.com.ua www.ds-electronics.        com.ua

Якщо ідповідьви не знайшли в  на питання

Зверніться, будь ласка, до нашого 
інженера техпідтримки через телеграм 
бот dselectronics_bot@

Ми прагнемо бути відкритими та чесними при викорис-
танні даних. Робимо все, щоб зберегти персональні 
дані Користувача в безпеці, і без дозволу ніколи 
не ділимося інформацією, за якою можна встановити 
особу.

Щоб дізнатися більше про нашу Політику 
конфіденційності, перейдіть за посиланням: 
https://my.terneo.ua/confidential/ua

МИ СЕРЙОЗНО СТАВИМОСЯ ДО 
ДОТРИМАННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ


